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RELATORIO DE AUDITORIA TRT7.SAUDI.SAGAP

I. IDENTIFICAGAO

N° do Processo PROAD n° 2653/2022
N° da Ordem de Servicgo 02/2022
Secdo Responsavel pela Secdo de Auditoria da Gestdo Administrativa
Auditoria e Patrimonial - SAGAP
Unidade Auditada Diretoria-Geral
Tipo de Auditoria Operacional
) . ) Gestdo dos Contratos de Fornecimento de
Objeto da Auditoria Energia Elétrica no ambito do TRT7

1. Introducgéao:

1.1. O presente Relatdério apresenta os resultados de auditoria
realizada no periodo de 13/05/2022 a 29/07/2022, na Sede do TRT 72
Regido, em cumprimento ao contido na Ordem de Servico em epigrafe, com
o objetivo de verificar a efetividade da gestdo dos contratos de
fornecimento de energia elétrica no ambito do TRT7. A insercdo desta
acdo de auditoria decorre do adiamento da Acdo Coordenada de Auditoria
sobre a Plataforma Digital do Poder Judiciério Brasileiro - PDPJ-Br
para julho de 2022.

1.2. Os trabalhos foram conduzidos em estrita observédncia as normas de
auditoria aplicdveis ao Servigo Publico Federal, n&o tendo sido imposta
qualquer restrigcdo a sua realizacéo.

1.3. Os documentos referenciados neste Relatdédrio integram o Proad n°
2653/2022.

1.4. O tema desta Auditoria é relevante, haja vista que:

a) a despesa referente ao consumo de energia elétrica representa, em
média, cerca de 8% do custeio anual do TRT7, significativo,
portanto, para Justificar especial atencdo na efetividade de
demanda e consumo;

b) o regime de teletrabalho oferece oportunidade para a redugao do
consumo de energia elétrica;

c) o critério de sustentabilidade constitui um primado das
contratacdes na Justica do Trabalho, conforme a Resolucdo CNJ n°
400/2021, em alinhamento com os objetivos de desenvolvimento
sustentédvel da Agenda 2030 da ONU, no ambito do Poder Judiciario

1 de 15

0 0

ANISIO



1 TRT-72 REGIAQ

Secretaria de Auditoria Interna

(Meta 9 do CNJ). A propdsito, referida Resolucdo explicita a
energia elétrica como uma das variadveis a serem tratadas,
objetivando o monitoramento do consumo e gastos para que seja
verificada a possibilidade de eventuais ajustes contratuais com a
concessionadria de energia visando a maior eficiéncia do gasto,
referente a todos os edificios e unidades que compdem o 6rgdo. Os
indicadores estabelecidos pelo CNJ, atinentes a essa variavel,
sdo: 1) consumo de energia elétrica (em kWh); 1i) consumo de
energia elétrica em relacdo a &area total do 6rgdo (em kWh/m?

iii) gasto com energia elétrica (em R$); iv) gasto com energia
elétrica em relacdo a &rea total do dérgdo (em RS$/m2?); v) uso de
energia alternativa Definigdo: wuso de energia alternativa ou

renovavel; vi) negociacdo tarifaria.

2. Escopo:

2.1. A acdo de auditoria foi conduzida a partir do alinhamento de dois
propbdsitos béasicos: a) avaliar a gestdo do(s) contrato(s) de
fornecimento de energia elétrica no ambito deste Tribunal, tendo em
vista os efeitos da pandemia do COVID-19, notadamente a ascenséo
institucional da ferramenta do Teletrabalho, e a relevancia e
pertinéncia econdémica do tema (eficiéncia energética); b)avaliar se o
Tribunal pode estar incorrendo no desperdicio de recursos publicos, por
questdes de gestdo e/ou estruturais de ineficiéncia energética.

2.2. Foram considerados os seguintes pontos de controle: a) adequacgédo
dos contratos de fornecimento de energia elétrica; Db) acgdes de
aprimoramento e mitigagdo de consumo; c) aproveitamento econdmico da
energia elétrica; d) alinhamento das acdes ao cendrio de teletrabalho;
e) 1integracdo da area de gestdo de pessoas ao processo decisério
atinente a gestdo de energia.

2.3. Para o desenvolvimento desta Auditoria, apds a anadlise das
respostas apresentadas aos dguestiondrios formulados, dos documentos
arrecadados em planilha, além das informacgdes aduzidas nas diversas
reunides de trabalho envolvendo servidores da gestdo dos contratos, da
manutencdo elétrica predial e da gestdo de pessoas, todos operando
colaborativamente, considerou-se desnecessdria a submissdo da folha de
constatacdo a unidade auditada para a manifestacdo e subsequente
reandlise antes da ©produgdo deste Relatoério, que constitui a
comunicacdo final de resultados.
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3. Resultados dos Exames:

3.1. O resultado que se apresenta neste Relatdrio se consubstancia, em
sintese, em uma lista das constatacdes de maior relevédncia, ao que se
aduzem recomendac¢cdes para o aprimoramento das acgdes em prol do melhor
aproveitamento da energia elétrica.

3.2. Vislumbra-se como beneficio advindo deste trabalho uma maior
economia energética (pela mitigacdo ou eliminacdo de desperdicio),
pautada em gestdo eficaz e na avaliacdo sistemdtica e metodizada dos
sistemas prediais quanto a reducdo potencialmente auferivel com as
novas praticas laborativas, a exemplo do trabalho remoto, tudo em
estrita aderéncia as melhores ©praticas de consumo racional e
sustentavel, como preconizam as diretrizes e as metas da Agenda
Ambiental.

3.3. Mais detalhes sobre o procedimento adotado no curso desta
Auditoria estdo disponiveis no campo Anexo ao Relatdério, incluindo as
informacdes obtidas no levantamento realizado ou aduzidas pela unidade
auditada.

II. CONSTATAGOES

Ponto de Controle: Acdes de aprimoramento e mitigacdo de consumo

Dados da Constatacédo

N° 1.

Descrigdo Sumaria:

Elevado consumo de energia pelo sistema de climatizacéao

Fato:

Ndo ocorreu expressiva reducdo de consumo de energia elétrica no
periodo em que parcela importante do contingente operacional de
servidores passou a atuar em regime de teletrabalho. Isso se deve,
principalmente, ao sistema de climatizacdo central, que ndo permite o
ajuste setorizado conforme a variacdo da carga térmica.

A esse respeito, o Contrato n® 37/2020, no &mbito do PROAD n°
3165/2020 (avaliacdo do sistema de climatizacdo dos Anexos I e II),
teve o0 seu objeto recebido em dezembro de 2021. Em abril de 2022, a
DMP/MANUT encaminhou informacdo técnica a Secretaria Administrativa
evidenciando a maior urgéncia das intervencdes de melhorias requeridas
no sistema que atende o prédio Anexo IT.
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Ainda nédo ha, porém, uma estimativa atualizada dos custos envolvidos
nessa acdo, tampouco indicativo de disponibilidade orcamentédria ou a
instrucdo processual do correspondente certame licitatério.

Também ndo ha, com efeito, um esforco coordenado e razoavelmente
estruturado para a avaliacdo sistemdtica e consequente adogdo de
medidas para tornar mais efetivo o aproveitamento da energia elétrica,
reduzindo a demanda em prol da economia de insumo, cujo impacto é

significativo no custeio operacional.

Recomendacgdes:

1. Estabelecer uma sistemdtica de controle ocupacional dos ambientes
climatizados para adequacdo da carga térmica.

2. Priorizar os esforcos necessarios para viabilizar a implantacéo
de um novo sistema de climatizacdo dos Edificios Anexo I e II do
Complexo Sede da Aldeota, lastreada em estudo técnico preliminar
consistente (art. 18, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021), que ateste a
viabilidade técnica e econdmica da solucdo escolhida, notadamente as
acdes contemporéneas inter-relacionadas a eficiéncia energética e de
impacto no desempenho e operacionalizagdo do sistema proposto, como
forma de resolver causa-raiz (estrutural) de desperdicio de energia
elétrica.

60 dias (para a Recomendacé&o 1)
Prazo:

90 dias (para a Recomendacéo 2)

Ponto de Controle: Acdes de aprimoramento e mitigacdo de consumo

Dados da Constatacéo

N° 2.

Descrigdo Sumaria:

Inexisténcia de documentacdo ‘como construido’

Fato:

Constatou-se a auséncia de documentacdo ‘as built’ (como construido)
para subsidiar os estudos técnicos tendentes ao aproveitamento
racional da energia.

Sem as informagdes minudentes dos sistemas prediais, incluindo o
registro de todas as 1intervencgdes realizadas ao longo do tempo,
torna-se dificil a eleicdo de estratégia apropriada de ajustes e
correcdes, mormente em se tratando de dispositivos e interligacdes
embutidas ou incorporadas na estrutura do edificio.

A propdsito, também é oportuno trazer a baila o recente trabalho do
CSJT (Processo CSJT-A-1152-63.2020.5.90.0000), concernente a acéo
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coordenada de auditoria com o propdsito de levantar e avaliar os
iméveis da Justigca do Trabalho de 1° e 2° graus, constatando-se dgue
mais de 90% dos imdéveis ocupados pelo TRT7 ndo tém sequer o documento
Habite-se.

Recomendagdes:

Estabelecer plano de acdo com cronograma para a confeccdo dos
documentos ‘as built’ (como construido) referentes as instalacdes
elétricas nos prédios afetados ao TRT7.

Prazo: 60 dias

Ponto de Controle: Aproveitamento econdmico da energia elétrica

Dados da Constatacédo

N° 3.

Descricdo Suméaria:

Deficiéncia no detalhamento da andlise de viabilidade econdmica

Fato:

O PROAD n° 949/2022 trata da contratacdo de parque de geracédo
fotovoltaica de energia elétrica, ora em fase de licitacdo por meio do
Pregdo FEletrdénico n°® 19/2022, conduzido nos termos da Lei n°
10.520/2002 e do Decreto n® 10.024/2019.

O edital do certame estabelece o critério de julgamento do tipo menor
preco do item, sob a forma de execugdo indireta, em regime de
empreitada por preg¢o global do servigo, por prego certo e total, com
valor estimado da contratacdo de R$ 423.591,00.

O Doc. 2 desse PROAD traz parecer da unidade executora (DMP)
mencionando um potencial de economia real em termos de energia
produzida e retorno do investimento a ser realizado entre 4 e 8 anos.
Porém, ndo hé& indicios de levantamentos de mercado que apontem, com
clareza, o embasamento econdmico para essa estimativa de pay-back.

A propdsito, consta no Doc. 52 (Estudos Preliminares), para justificar
a necessidade de contratacdo de referido parque: “Considerando a
estimativa de producgcdo de energia anual de 117.400 kWh e o
investimento estimado neste Termo de Referéncia, a expectativa de
economia anual é de aproximadamente RS$ 187.226,97, resultando em um
retorno do investimento em torno de 5,3 anos.”

No entanto, ainda que se reconheca o curto tempo para avaliacdo de
desempenho, a economia auferida no primeiro quadrimestre deste ano, no

Férum do Cariri, n&o aponta para essa projecdo de retorno.
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Ademais, o potencial declinio da demanda de energia em razdo das
atividades desenvolvidas remotamente ndo se harmoniza, prima facie,
com o esforco que tem sido dedicado, em anos recentes, para a
implantagdo de parques de geracdo fotovoltaica, cujo retorno econdmico
ndo se encontra claramente precificado no estudo técnico preliminar,
apesar do nitido alinhamento com os objetivos de sustentabilidade da
Agenda 2030 da ONU, no édmbito do Poder Judiciadrio (Meta 9 do CNJ).

Recomendagdes:

1. Condicionar todas as contratacdes, mormente aquelas com o propdsito
de aprimorar a gestdo energética, a um estudo técnico preliminar que
permita inferir os efetivos Dbeneficios e custos, para o apontamento
claro e 1inequivoco da viabilidade de implantacdo e utilizacdo em
condicdes vantajosas ao longo de todo o ciclo de wvida do
empreendimento.

2. Adotar, como critério de julgamento das propostas em licitacdo com
o fito do melhor aproveitamento energético, preferencialmente, o maior
retorno econdémico, conforme estabelecido no Art. 39 da Lei n°
14.133/2021 para os contratos de eficiéncia.

3. Por conseguinte, uma vez decidida cada contratacgdo, estabelecer
estratégia de gestdo e manutencdo alinhada com a estrutura operacional
da area responsavel neste Tribunal.

Prazo: Doravante, Para as recomendagoes aclma.

Ponto de Controle: Alinhamento das acdes ao cenadrio de teletrabalho

Dados da Constatacao

N° 4.

Descrigdo Suméria:

Deficiéncia na apurac¢do sistemdtica de consumo de energia elétrica

Fato:

Ndo se dispde de levantamento atualizado quanto a efetiva ocupacédo do
espago fisico por parte dos que laboram presencialmente neste TRT7,
incluindo magistrados, servidores, estagidrios e terceirizados.

No curso desta auditoria, no entanto, por solicitagcdo da SAUDI, a
DMP/NMANUT realizou, de forma expedita e simplificada, uma pesquisa
quanto a utilizacdo de espaco no Anexo II, revelando uma ocupacgdo da
ordem de 70% (em termos de lotacdo de pessoas).

Nesse mesmo prédio, o sistema central de climatizacdo responde
atualmente por 32% do consumo de energia elétrica de todo o Complexo
Sede do TRT7.
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Um levantamento mais detalhado da ocupacdo torna-se necessario para
reconhecer a margem vidvel de potencial economia e as acgdes possiveis
de gestdo.

Recomendagdes:

1. Atualizar o levantamento com a efetiva ocupacgcdo do espaco fisico,
com a indicacdo das 4reas dos compartimentos, da quantidade de
colaboradores, e apontamento de eventuais espacos subaproveitados;

2. Apurar mensalmente os consumos de energia elétrica e de &gua, de
forma setorizada tanto quanto possivel e necesséria, para a avaliacéo
dos procedimentos de ajuste e controle orientados para a eliminacdo de
desperdicios.

30 dias (Recomendacdo 1)
Prazo:

60 dias (para inicio da Recomendacédo 2)

Ponto de Controle: Integracdo da area de gestdo de pessoas ao pProcesso

N

decisdério atinente a gestdo de energia

Dados da Constatacao

N° 5o

Descrigdo Sumaria:

Deficiéncia no planejamento articulado das acgdes de aprimoramento dos
Sistemas

Fato:

As intervencdes propostas pela area técnica deste Tribunal, a exemplo
da substituic&o do sistema de climatizacdo nos edificios do Complexo
Aldeota, embora possam trazer significativos Dbeneficios no médio
prazo, ndo se conectam com clareza a um conjunto mais articulado de
acdes para um alinhamento estratégico orientado a gestdo econdmica e
sustentédvel, incluindo a gestdo de pessoas.

Cite-se, a guisa de exemplo, a substituicdo do forro e luminarias em
sincronizacdo com a alteracdo na rede de dutos de climatizacdo, caso
ocorra. Alids, convém ressaltar que a instrucdo do Proad 3165/2020
mostra-se silente em relacdo a esses aspectos, relativos a obras e
servicos complementares necessarios e relevantes, para um melhor
aproveitamento energético e, por conseguinte, econdmico de um eventual

investimento a ser feito nesse contexto.
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Recomendagdes:

Definir estratégias e acdes planejadas para uma maior integracéo,
cooperacdo e envolvimento de todas as areas técnicas responsaveis pela
manutencdo dos imbdéveis e a gestdo de pessocas, de forma a conciliar o
nivel de conforto requerido nos locais de trabalho e o aproveitamento
racional da energia elétrica.

Prazo: 60 dias

III. CONCLUSAO

A acdo de auditoria realizada evidenciou a necessidade de estudos
técnicos e de acompanhamento sistemdtico para a adocdo de medidas
efetivas no aproveitamento da energia elétrica, haja vista a
oportunidade decorrente da vigorosa implantacédo do regime de
teletrabalho neste TRT7.

Em gue pese a exceléncia do corpo técnico do quadro de servidores e o0s
esforgcos dedicados, ainda nd&o h&d uma integracdo eficaz entre a gestéo
de ©pessoas e a dgestdo dos 1imbéveis no propdésito de mitigar os
desperdicios de energia com salas desocupadas ou subaproveitadas que
recebem o insuflamento de ar frio por sistema de climatizacgdo central.

Também ¢é oportuno mencionar dgue a implantacdo de parque de geracgédo
fotovoltaica, que se alinha ao objetivo de uso de energia alternativa
estabelecido na Resolugdo CNJ n°® 400/2021, deve ser precedida de
avaliagcdo técnica em cotejo com outras tantas acgdes que se apresentam
em busca de uma boa governanca e sustentabilidade, de médio e longo
prazos.

Como resultado deste trabalho, estdo sendo feitas 7 recomendacgdes,
submetidas agora a superior apreciacdo da Presidéncia deste Tribunal.

E o relatério.

Responsaveis pela elaboragéo:

Rossini de Sousa Maciel
Coordenador de Servico da SAGAP

Anisio de Sousa Meneses Filho
Analista Judiciario - Especialidade Engenharia Civil

Data: 25/8/2022
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Responsavel pela Coordenacdo da Auditoria:

Rossini de Sousa Maciel
Coordenador de Servico da SAGAP

Data: 25/8/2022

Revisédo: Aprovagéo:
Michel Cavalcante Pinto Michel Cavalcante Pinto
Secretédrio de Auditoria Interna Secretédrio de Auditoria Interna
Data: 29/08/2022 Data: 29/08/2022

ANEXO

Procedimento de auditoria:

® Questionarios:

0 28 quesitos para uma prospeccdo preliminar das acdes

atinentes a gestdo dos contratos e iniciativas para a

otimizacdo da energia elétrica neste TRT7;

0 10 qguesitos sobre a gestdo do espaco fisico ocupado no

TRT7 em cendrio de teletrabalho;

o 13 quesitos para o} refinamento das respostas

apresentadas pela DMP/NMANUT no questionadrio preliminar.

Todos 0s questionarios foram respondidos integral

tempestivamente. Os 1links para acesso aos arquivos (Google

Forms) encontram-se nos Docs. 2 e 16 do PROAD 2653/2022.

® reunides de trabalho com as &reas gestoras:

o em 9/6/2022, para a discussdo das respostas ao primeiro

questiondrio, mormente em relacdo ao gestor do contrato

com a concessionaria ENEL. Presentes a equipe

auditoria e o0s servidores André Luiz Firmino Gonzaga,

Rafael Martins Gomes Nascimento e Renato Alves Mees;

o em 14/7/2022, para tratar da distribuicdo dos servidores

e ocupacdo de espaco fisico. Presentes a equipe
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auditoria e o servidor Luiz Carlos Machado, titular da
Diviséao de Informacdes Funcionais, unidade
administrativa responsédvel pelo controle cadastral dos
servidores em teletrabalho;

o em 22/7/2022, para consolidar o entendimento das acdes
mencionadas em resposta ao segundo questionario.
Presentes a equipe de auditoria e o servidor André Luiz

Firmino Gonzaga.

® documentos analisados:

0 planilha com os gastos anuails com energia elétrica, no
periodo de 2019 a 2022 (até abril), discriminada por
unidade consumidora. Fonte: DMP/NMANUT;

0 planilha <com a distribuicéo (lotacdo funcional) do
quantitativo de servidores nos setores e unidades
jurisdicionais deste TRT7. Fonte: SGPe/DIF;

0 PROAD n°® 3165/2020 (avaliacdo técnica do sistema de
climatizacdo dos Anexos I e II do TRT7);

O PROAD n° 3440/2019 (implantacdo de sistema de geracdo de
energia por usina fotovoltaica no Férum do Cariri);

©0 PROAD n°® 949/2022 (implantacdo de sistema de geracdo de
energia por usina fotovoltaica no Férum de Iguatu).

Com base nas informagcdes encaminhadas pela DMP, em resposta aos
quesitos formulados:

1. o0 fator de poténcia das instalacgdes elétricas no admbito deste
Tribunal atende aos requisitos da ANEEL e os Dbancos de
capacitores implantados passam por revisdes e ajustes
sistematicos;

2.0 contrato com a fornecedora ENEL estd otimizado pelo
critério da horosazonalidade da melhor relacdo entre consumo
e demanda;

3. ndo foram promovidos, no contrato com a ENEL, ajustes em
razdo do contingente operacional em teletrabalho;

4, ndo h& documentacdo 'as built' atualizada das instalacodes
elétricas dos prédios afetados a este Tribunal, porém estdo
sendo adotadas providéncias para a elaboracdo da documentacéo
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requerida nas 1intervencdes corretivas ou adaptativas e de
manutencdo sistemética;

5.0 nivel de iluminacdo dos ambientes de trabalho ainda né&o
atende aos requisitos de norma, notadamente a NBR ISO/CIE
8995-1 (iluminac&o de ambientes de trabalho), tampouco héa
qualquer estudo com vistas a anadlise de viabilidade do
aproveitamento da iluminacd&o natural proporcionada pelas
esquadrias envidragadas disponiveis. No entanto, parte dos
compartimentos de trabalho j& contam com lé&mpadas de LED
(Light Emitting Diode) de elevado fator de poténcia, que
apresentam melhor relacdo custo-beneficio;

6. ao longo da jornada de trabalho, ndo se implementa ajuste no
sistema de climatizacdo em compatibilidade com a insolacéao
natural.

Em sintese, a manifestacdo da unidade auditada:

1. a Diretoria-Geral informa gque ha um mapeamento atualizado do
espaco fisico ocupado ©pelos colaboradores (magistrados,
servidores, terceirizados, estagidrios etc.), ndo tendo sido
detectado espaco ocioso nos prédios do TRT7. O Nacleo de
Manutencdo da Divisdo de Manutencdo e Projetos, por sua vez,
esclarece que nédo realiza esse mapeamento, porém admite a
existéncia de espacos ociosos ou subaproveitados, com salas
vazias que recebem insuflamento do sistema de climatizacdo;

2. entre o0s 1impactos econdmicos mensurdaveils da implantacdo do
regime de teletrabalho no periodo pbds-pandemia, a
Diretoria-Geral relaciona a economia de &gua, café, energia
elétrica, papel, material de limpeza e expediente, havendo um
sistemdtico acompanhamento do impacto econdmico no consumo de
energia elétrica e de &gua. O Nucleo de Manutencdo informa
que, no ambito de suas competéncias, foi observada uma
variacdo média da ordem de 10,3% de redugcdo no consumo de
energia elétrica, confrontando os periodos pds-pandemia
(2022) e pré-pandemia (2019). Destaca, ainda, gque a maior
carga elétrica das edificacdes se refere ao sistema de
refrigeracao central, acionado independentemente da
quantidade de servidores presentes no ambiente; e que oS
prédios do TRT7 na Capital utilizam pog¢os, sendo gue oOsS
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valores medidos da concessionaria de &gua ndo refletem com
precisdo os efeitos da eventual reducdo no consumo de Aagua,
pois ndo ha hidrdémetro de pocgo;

. a avaliacdo sistemadtica dos custos de energia elétrica e da
possivel otimizacdo no aproveitamento energético conta com o
envolvimento da alta administracdo deste TRT7, conforme
noticia o Nuacleo de Manutencédo, responsavel pela gestéo
desses contratos de fornecimento. A  propoésito, também
esclarece que foram definidos critérios, com destaque para as
seguintes acgdes Jja& implementadas:

a. unificacdo do hordrio de funcionamento do TRT7 em 2011,
com redugcdo de cerca de 25% no consumo de energia em
relacdo ao consumo de 2010;

b. aquisicéo e substituicéo gradual de lampadas
convencionais por lampadas LED;

c. automatizacdo da iluminacdo dos subsolos nos edificios
principais;

d. aquisicdo de aparelhos de ar condicionado tipo split de
alta eficiéncia energética (selo A);

e. unificacéo do sistema de energia estabilizada
(no-breaks) no Anexo I, eliminando a utilizacdo de um
ambiente de CPD climatizado (no Anexo II);

f. elaboracdo de estudos para modernizacdo dos sistemas de
climatizacdo dos prédios dos Anexos I e II - projeto
aguardando recursos para execugao;

g. interligacdo dos reservatdédrios (caixas de 4&gua) dos
pavimentos 5° e 12°, eliminando a necessidade de um
sistema de bombeamento adicional;

h. acompanhamento peridédico das tarifas contratuais e das
demandas contratadas;

i. elaboracéado de estudos para geracao de energia
fotovoltaica nas cidades de Juazeiro do Norte
(executado) e Iguatu (em fase de contratacgdo).

4. a Diretoria-Geral reconhece que o tema da otimizacdo do

aproveitamento da energia elétrica deve merecer maior atencéo
como pauta de avaliacdo sistemdtica atribuida a gestéao
superior.

. ndo foram relacionadas acdes tendentes a elaboracdo de
documentacéo ‘as  built’ (como construido) referente as
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instalac¢des elétricas nos imdveis afetados ao TRT7. Ao
quesito formulado nesse sentido, o Nacleo de Manutencdao
aduziu o seguinte comentadrio: “Considerando gque ambos os
engenheiros de apoio especializado em Engenharia Elétrica se
encontram lotados no Nucleo de Manutencdo, os projetos de
instalacdes elétricas, quando necesséarios, tém sido
contratados junto com os demais projetos referente [sic] as
obras de maior porte, tais como: Retrofit do Ed. Manoel

Arisio, Construcdo do Férum do Cariri, Construcdo do Férum de

Sdo Gongalo. Cabe ressaltar que nestes projetos foram
utilizados critérios de eficiéncia energética como,
aproveitamento de luz solar e 4&guas pluviais (Férum do

Cariri) e sistemas de refrigeracdo eficiente tipo VRF com
automacdo (Ed. Manoel Arisio e Foérum do Cariri). O Nucleo de
Manutencdo presta apoio na elaboracdo de pequenos projetos e
reformas (Ex: salas e andares), entretanto a Gestdo e
Fiscalizacdo destas obras fica a cargo dos setores de
Projetos e Fiscalizagdo da DMProj.”

. 0 Nicleo de Manutencdo informa gque ndo had uma sistematica de
verificacdo de ambientes desocupados guanto ao eventual
acionamento desnecessario de luminédrias;

. a propdsito da adequacgdo no fornecimento de energia elétrica,
no periodo de pandemia, em decorréncia do isolamento social
imposto, ndo houve necessidade de ajuste em contratos da
ENEL;

.ndo h& um estudo especifico em relacdo ao impacto do
teletrabalho no admbito do Nuacleo de Manutencdo. No entanto,
ainda de acordo com informacdo desse Nucleo, j& ¢é feito
sistemético acompanhamento do consumo de energia das
edificacdes, observando que Y“Ya adogcdo de novas medidas de
eficiéncia, inovacdo e acompanhamento energéticos podem ser
prejudicadas pelas limitacgdes de recursos humanos e
materiais”;

. quanto as acg¢des tendentes ao ajustamento do nivel de
iluminacdo para o padrdo de conforto estabelecido em norma e
alinhado a eficiéncia energética, nos Ultimos quatro anos as
lampadas adgquiridas tém sido exclusivamente do tipo LED,
utilizadas oportunamente em determinados ambientes,

melhorando o nivel de luminosidade e reduzindo o consumo de

13 de 15



1 TRT-72 REGIAQ

Secretaria de Auditoria Interna

energia. Ressalta-se, entretanto, que, para uma eficiéncia
méxima, as acdes devem ser realizadas no admbito de reformas
especificas nos ambientes, contemplando, além das lampadas, o
tipo de luminédrias, o tipo de forro, e as cores de paredes,
divisérias, pisos e forros;

10. o©os novos projetos, notadamente o retrofit do Edificio
Manoel Arisio e a construgdo do Férum do Cariri, foram
concebidos nessa perspectiva do melhor aproveitamento da
energia, incluindo a adocdo de sistema de climatizacdo do
tipo VRF (volume de refrigerante variavel);

11. no que <concerne ao controle do insuflamento de ar
condicionado ao nivel de conforto e satisfacdo dos usuéarios
nas salas de trabalho, em compatibilidade com a insolacdo que
varia ao longo do dia, o Nuacleo de Manutencdo esclarece que
“os sistemas atualmente em uso nos prédios Anexo I e Anexo II
apresentam algumas dificuldades no controle de temperatura,
devido a fatores como: alteracdes de layout/divisdrias e
controle central de temperatura que pode provocar diferencas
de temperatura entre salas do mesmo ambiente. Apesar do
exposto, as equipes de manutencdo de refrigeracdo realizam
medicdes e ajustes diariamente no intuito de manter as
temperaturas dentro dos valores normativos de conforto
térmico.”;

12. através de equipamento analisador de energia, séo
realizadas medig¢des para monitoramento do carregamento dos
quadros elétricos primarios e deteccéo de eventuais
sobrecargas, aquecimento e necessidade de balanceamento de
circuitos. No entanto, o Nacleo de Manutencdo n&o esclarece
as acOes decorrentes do acompanhamento setorizado de consumo
de energia elétrica nas diferentes parcelas de demanda
(tomadas, iluminacdo, elevadores, bombas, climatizacdo);

13. acerca dos beneficios econdmicos j& apurados decorrentes da
implantagdo do parque de geragdo de energia fotovoltaica no
F6érum do Cariri, o Nucleo de Manutencdo informa que a conta
de energia do mencionado Férum, neste ano, ja contempla parte
da producdo da usina implantada, razdo pela qual a fatura de
Juazeiro do Norte passou a cobrar, a partir do més de marco,
apenas a demanda contratada. A producdo de energia excedente
estd sendo, desde entdo, compensada nas demais unidades de
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baixa tensdo no interior do Estado. Por outro lado, alguns
encargos gerenciais foram derivados, com destaque para a
supervisdo da unidade instalada e monitoramento de eventuais
falhas ou baixas de producédo; também foi necessario alterar o
contrato de manutencdo para incluir a limpeza periddica dos
painéis.
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