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1.0 - OBJETIVO

Fiscalizacdo da execucdo das instalacbes do sistema ar condicionado destinado as
futuras instalagdes do Forum Trabalhista da Regido do Cariri em Juazeiro do Norte-
CE em confronto com o projeto elaborado para atender os diversos ambientes deste
Tribunal.

2.0 - 12 VISTORIA

A 12 vistoria foi realizada pelo Sr Edonard Radnai, Diretor da Radnai Ar
Condicionado, empresa especializada em Projetos e Consultoria Técnica de Ar
Condicionado Ventilagdo e Exaustdo Mecanica, sob supervisdo do Engenheiro
Mecanico José Erialdo Silva de Mesquita.

3.0 —ASPECTOS GERAIS DA OBRA

Na presente vistoria foi observado a conformidade dos materiais e a execucgdo dos
servicos com o especificado no projeto de Climatizagao.

Todos os equipamentos ja se encontram no canteiro de obra devidamente
armazenados.

Os equipamentos fornecidos pelo instalador, VR Climatizac8o, sdo similares aos
projetados tanto nas caracteristicas técnicas quanto em suas capacidades de
refrigeracao.

Por tratar-se de equipamentos de marca diferente do projetado devera ser feita
uma adequagao nos QUADROS ELETRICOS que alimentam as unidades
condensadoras no que o instalador comprometeu-se a realizar sem 0Onus para o
TRT.

4.0 - SERVICOS EM EXECUCAO

Na fase atual 80% das unidades evaporadoras encontravam-se montadas nos locais
indicados em projeto.

As unidades condensadoras ja se encontravam na laje de coberta faltando apenas
loca-las na posicaol onde ficardo em definitivo.

A rede de dutos de renovacdo de ar ja estava com os ramais principais montados e
isolados com |a de vidro aluminizada faltando os dutos flexiveis, difusores e grelhas
gue ja se encontram no canteiro de obras.

A tubulacdo de drenagem do condensado das unidades evaporadoras ja estavam
lancadas e devidamente isoladas termicamente conforme projeto.

Ficou definida como sera executada a alimentagdo elétrica das unidades
evaporadoras com o responsavel pela Construtora.

A tubulacéo frigorifica encontra-se com sua montagem iniciada com os materiais
especificados em projeto. A espessura das paredes dos tubos de cobre que
compoem a tubulagdo frigorifica & de 1/32” para os diametros até 5/8” e 1/16” para
diametros maiores.
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5.0 - ANEXO FOTOGRAFICO

1 - UNIDADES EVAPORADORAS MONTADAS
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4.0 - ANEXO FOTOGRAFICO

2 - TUBULACOES FRIGORIFICAS EM EXECUCAO COM ISOLAMENTO TERMICO
ADEQUADO
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3 - REDE DE DUTOS DE RENOVAGAO DE AR MONTADAS E ISOLADAS COM LA DE
VIDRO

4 - GRELHAS E DIFUSORES NA OBRA
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5 - PLACAS DE IDENTIFICAGAO DAS UNIDADES CONDENSADORAS 18 e 20HP

CAPACIDAD 172 000 Bty |
CONSUMO 11820w |

CORRIENTE 1890A
FASE 39

VQLTA.JE 380 V3N~
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AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CONDENSADORA
AR CONDICIONADO MULTI TUBULAR

MODEL

mopEco  BRUV200LTS4

- | MODELO
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Intirnal use only ARUV200LTS!

5 - GAS REFRIGERANTE

DuPont”
SUVA"410A

refrigerant (refrigerante)
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5 - FITA PARA PROTECAO DAS TUBULACOES EXPOSTAS A INTEMPERIES

F ita PvC.

Sem adesiva
100mm x 10m
Branga




